Lokalita:
TR Jih

Zakazka;
PRE

Cislo testu:
Cislo baterie
Datum:

Cas:

Typ baterii:

Typ zkousky:
Vybijecl proud:
Koneéné napéti:

Délka cyklu:
Délka zkousky:
Teplota;

Za provozovatele:
Méfil:

Vztazna kapacita;
Kapacita:

Poznamka:

44
GB7, 24V, rv.2007
11.04.19

11:26

6 OPzS 420

120 min

100 A

216V

60s
121,0 min
17,6°C

PEG s.r.0.
Kaspar

120,0 min
100,8 %

Baterie se nachazi v dobrém stavu.

Cisla baterii
Napéti
Vodivost pfed

Vodivost po

Konet&né napéti

27-

Kapacitni zkouska baterii

— Napétf

26,8

26,61
26,4

26,21
26

25,8
25,6

26,4

26,2
25

24,8

Napéti baterii [V]

24,6

24,4

24,2
24]

mm_mm ok

2361 \

23,4

23,2

23 :

0
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0

60
Cas zkougky [min]

120




Lokalita:
TR Jih

Zakazka:
PRE

Clslo testu:
Cislo baterie
Datum:

Cas:

Typ baterii:

Typ zkouky:
Vybijeci proud:
Koneéné napéti:

Delka cyklu:
Délka zkousky:
Teplota:

Za provozovatele:
Maiil:

Vztazna kapacita:
Kapacita:

Poznamka:

43

GB6, 24V, r.v.2006
11.04.19

09:18

6 OPzS 420

120 min

100 A

216V

60 s
121,0 min

17.4°C

PEG s.r.0.
Kaspar

120,0 min
100,8 %

Baterie se nachazi v dorém stavu.

Cisla bateril
Napéti
Vodivost pfed

Vodivost po

Kone&né napéti

2T

Kapacitni zkouska baterii

~— Napét!

26,8

26,6
26,4

26,21
26

25,8
25,6

254

26,2
25

248

Napé&ti baterif [V]

246

24,4

24,2
24

mm_mm =

2361 v

23,4

23,2

23 :

0

4

0

60
Cas zkousky [min)

120




Lokalita:
TR Jih

Zakazka:
PRE

Cislo testu:
Cislo baterie
Datum:

Cas:

Typ bateril:

Typ zkousky:
Vybljeci proud:
Koneéné napéti:

Delka cyklu:
Délka zkousky:
Teplota:

Za provozovatele:
Méfil:

Vztazna kapacita;
Kapacita:

Poznamka:

42
GBS, 60V, r.v.2007
11.04.19

07:10

6 OPzS 420

120 min

100 A

54V

60s
120,0 min

17,6°C

PEG s.r.0.
Kas$par

120,0 min
100,0 %

Baterie se nachazi v dobrém stavu.

Cisla bateril

Napéti

Vodivost pied
Vodivost po

Napéti baterii [V]

67

Kone&né napéti

Kapacitni zkouska baterii

—— Napati

66,5}

66

65,5

65
64,5

64

83,51
63

62,5
82:

615

81

60,5-

60-

59,5-

59

58,51
58

0

4

0

60 80
Cas zkousky [min]

120




Lokalita:
TR Jih

Zakazka:
PRE

Cislo testu:
Cislo baterie
Datum:

Cas:

Typ bateril:

Typ zkougky:
Vybljecl proud:
Kone&né napéti:

Délka cyklu:
Délka zkousky:
Teplota:

Za provozovatele:
MEfil.

VztaZna kapacita:
Kapacita:

Poznamka:

41

GB4, 60V, r.v.2006
10.04.19

11:28

6 OPzS 420

120 min

100 A

54V

60s
120,0 min
18,6°C

PEG s.r.0.
Kadpar

120,0 min
100,0 %

Baterie se nachazi v dobrém stavu.

Napéti baterif [V]

Cisla baterif
Napéti
Vodivost pied

Vodivost po

Koneéné napéti

Kapacitni zkouska baterii

—— Napéti

67
66,5

66

65,5

65-

64,5
64]

63,5-
63-

62,5

62-

81,5-

61

60,5
60

11/~
59,5-
59 v

58,5

58 ;

0

20 4

0

60
Cas zkousky [min]

120




Lokalita:
TR Jih

Zakazka:
PRE

Cislo testu;
Cislo baterie
Datum:

Cas:

Typ bateril:

Typ zkousky:
Vybljecl proud:
Kone&né napéti:

Délka cyklu:
Délka zkougky:
Teplota:

Za provozovatele:
MEFil:

VztaZna kapacita:
Kapacita:

Poznamka:

40

GB2, 220V, r.v.2007
10.04.19

09:17

6 OPzS 420

120 min

100 A

104,4 V

60s
120,0 min
20,8°C

PEG s.r.o,
Kaspar

120,0 min
100,0 %

Baterie se nachazi v dobrém stavu.

Cisla baterii
Napéti
Vodivost pfed

Vodivost po

Napéti baterii [V]

240+

Koned&né napéti

Kapacitni zkouska baterii

— Napati

239

2381

237

236

235

234

233

ISNENTR RN

232

2314

230

4

0

80
Cas zkousky [min]

120




Lokalita:
TR Jih

Zakazka:
PRE

Cislo testu;
Cislo baterie
Datum:

Cas:

Typ bateril:

Typ zkousky:
Vybljecl proud:
Konegné napéti:

Délka cykiu:
Délka zkousky:
Teplota:

Za provozovatele:
Mefil.

Vztazna kapacita:
Kapacita:

Poznamka:

39

GB1, 220V, r.v.2006
10.04.19

07:12

6 OPzS 420

120 min

100 A

1944V

60s
120,0 min
16,1°C

PEG s.r.o.
Ka8par

120,0 min
100,0 %

Baterie se nachazi v dobrém stavu.

Napéti baterii [V]

239

Cisla baterii
Napéti
Vodivost pfed

Vodivost po

Koneéné napéti

Kapacitni zkouska baterif

— Napéti

g

237

TS RETER TN

g

235

n
i

233

282

231

40

60
Cas zkousky [min]

120




