Lokalita:
TR Stred

Zakazka;
PRE

Cislo testu:
Cislo baterie
Datum:

Cas:

Typ baterif:

Typ zkousky:
Vybijecl proud:
Konetné napéti:

Délka cyklu:
Délka zkousky:
Teplota:

Za provozovatele:
Mefil:

Vztaina kapacita:
Kapacita:

Poznamka:

51
B2, 220V, r.v. 2007
03.05.19
09:54
5 OPzS 380
120 min
50 A
189V

60s
121,0 min
18,1°C

PEG s.r.o.
Kaspar

120,0 min
100,8 %

Baterie se nachazi v dobrém stavu.

Cisla baterii
Napéti
Vodivost pred

Vodivost po

Konedné napéti

239

Kapacitni zkouska baterii

— Napatl

238

ITRRRT]

2374

236-

235

234

233

232

231

4

0

Cas zkougky [min]

120




Lokalita:
TR Stied

Zakazka:
PRE

Cislo testu:
Cislo baterie
Datum:

Cas:

Typ bateril:

Typ zkouBky:
Vybljeci proud:
Kone&né napéti:

Délka cyklu:
Délka zkousky:
Teplota:

Za provozovatele:
Mafil:

Vztaina kapacita:
Kapacita:

Poznamka:

50
B1, 220V, r.v. 2007
03.05.19
07:45
5 OPzS 350
120 min
50 A
189 V

60s
120,0 min
18,2°C

PEG s.r.0.
Kaspar

120,0 min
100,0 %

Baterie se nachazi v dobrém stavu.

Cisla baterif
Napéti
Vodivost pred

Vodivost po

Konetné napati

237+

Kapacitni zkouska baterii

— Napéti

236

2351

234

233:

4
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Cas zkousky [min]

120




