Lokalita:
TR Stfed

Zakazka:

PRE

Cislo testu:
Cislo baterie
Datum:

Cas:

Typ baterii:

Typ zkousky:
Vybijeci proud:
Koneéné napéti:

Délka cyklu:

Délka zkousky:
Teplota:

Za provozovatele:
ME&fFil:

VztaZzna kapacita:

Kapacita:

Poznamka:

36

B1, 220V, r.v, 2007
23.08.18

07:34

5 OPzS 350

120 min

100 A

183,8V

60 s
120,0 min
16,1°C

PEG s.r.o.
Kaspar

120,0 min
100,0 %

Baterie se nachazi v dobrém stavu.

Kapacitni zkouska baterii

Cisla bateril
Napéti
Vodivost pied
Vodivost po
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Kapacitni zkougka baterii

[ wkalita: Cisla baterii
TR Stfed Napéti
Vodivost pfed
Vodivost po
Zakazka:

PRE Konetné napséti
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Cislo testu: 37 ] ” |
Gislo baterie B2, 220V, r.v. 2007 adlk D ¢ |
Datum: 23.08.18 228- - | S S S — —— o _
Cas: 09:42 996 . w ¢_
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Typ bateril: 5 OPzS 350 29 nm _ ) (E—
Typ zkousky: 120 min : W.

Vybijeci proud: 100 A e . ] .
Konetné napét: 183,8 V 220 J4——— i N R .%
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Délka cykiu: 80s
Délka zkousky: 120,0 min
Teplota: 16,5°C
Za provozovatele: 1
Merik: PEG s.r.o. 2104 4———
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Napéti baterii [V]

Kaspar 2081

Vztazna kapacita: 120,0 min ]

2048
Kapacita: 100,0 % .
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200 %
Poznamka: j
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