Kapacitni zkouska baterii

Lokalita: Cisla bateri
TR Vychod Napéti
Vodivost pred
Vodivost po
Zakazka:
PRE Koneéné napéti >
125-
Cislo testu: 22 Eg 3 o
Cislo baterie B1 110V hosaf '
Datum: 31.05.13 121
Cas: 08:30 120
Typ baterii: PS SB C11 1131
Typ zkousky: 180 min 1:3
Vybijeci proud: 26 A 116 :
Konecné napéti: 976V 115-
s 114
Délka cyklu: 60s 112
Délka zkousky: 1800 min 3 1111 ]
Teplota: 21,9°C ::':- 110"«:
Za provozovatele: < 1091
M&il: PEG s.r.0. 108-
Kaspar 107
P 106:
105;
Vztazna kapacita: 180,0 min 104
. 1034
Kapacita: 100,0 % 102
101
Poznamka: a0 :
Baterie je v dobrém stavu. Zg;
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