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Zápis ze servisního zásahu na střídači 
VLSP,  r110 kV - Karlín 

 

 

Dne 27. 8. 2019 se dostavili technici PEG s.r.o. pro identifikaci následujících nedostatků: 

 

• Signalizace poruchy střídače 1 

 

 

 

Popis závady: 

 

Dne 23. 8. 2019 byla nahlášena závada na střídači 1 bez upřesnění s tím, že všechny jednotky 

střídače pracují bez závad, na jednotce bypassu je signalizována porucha, ale střídač jako 

celek fungoval. Na základě těchto informací nebyla závada vyhodnocena jako kritická.  

 

Dne 27. 8. bylo na místě zjištěno, že se jedná o vadný komunikační kabel mezi jednotkou 

bypassu a jednotkami střídačů. Tento kabel byl dne 28. 8. vyměněn a závada tímto byla 

odstraněna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlení příčiny poruch, resp. nedostatků: 

 

Vadný komunikační kabel. 

 

Odstranění závady: 

 

Kabel byl vyměněn. 

                             

 

Zapsal: Ing. Pavel Novák 

Dne: 3. 9. 2019 


