Lokalita:
TR Karlov

Zakazka:
PRE

Cislo testu:
Cislo baterie
Datum:

Cas:

Typ baterii:

Typ zkousky:
Vybijeci proud:
Konec¢né napéti:

Délka cyklu:
Délka zkousky:
Teplota:

Za provozovatele:

Méfil:

Vztazna kapacita:

Kapacita:

Poznamka:
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Lokalita:
TR Karlov

Zakazka:

PRE

Cislo testu:
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Datum:
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Typ zkousSky:
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