Lokalita:
TR Karlov
Zakazka:
PRE

Cislo testu: 43; 4
Cislo baterie UPS2 (bl.1-16), r.v.2021 =
Datum: 20.03.25
Cas: 07:25
Typ baterii: SB 12V 110
Typ zkousky: 120 min
Vybijeci proud: 30A
Kone&né napéti: 172,8 V
Délka cyklu: . 60s
Délka zkousky: "120,0 min
Teplota: 25,4°C
Za provozovatele: - PEG s.r.0.
Meéril:

. KaSpar
Vztazna kapacita: 120,0 min.-.
Kapacita: 100,0 %
Poznamka:

Baterie se nachazi v dobrém stavu.
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Kapacitni zkouska baterii
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Kapacitni zkouska baterii

Lokalita:
TR Karlov
Zakazka: :
PRE * Konecné napéti 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
‘ ,
gt ¥ 2124
Cislo testu: 44. i 211 .
Cislo baterie  UPS2 (bl.17-32),r.v.2021 « 2101
Datum: 20.03.25 209
Cas: . 09:28 208
Typ baterii: SB 12V 110 207
Typ zkouSky: 120 min 206
Vybijeci proud: 30A 2051
Konec¢né napéti: 172,8V 2041
S 2 203
Délka cyklu: Ly 60-s 5 202
Délka zkousky: 120,0 min j.f -
Teplota: S 24)9° 2 E
HE ap S g 200-
Za provozovatele: " PEGs.r.o. = -
M&il: 198;
- KaSpar ] T
1971 /
. . . 196-
Vztazna kapacita: 120,0 min - 1
. 1957
Kapacita: 100,0 % i 45
193]
Poznamka: 1921 ~
Baterie se nachazi v dobrém stavu. 5 :
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